
LMP91000评估板测试软件中有些参数不是清楚，望高手指点：
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1. Display中输出的4种值分别是出自何处的值（见上图）
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2. slope设置对测试的影响（见上图）
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3. Performance栏中current值是什么（见上图）
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4. Measured System Performance中3个参数值分别代表什么（见上图）
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5. Vref_EXT和Supply有何不同，Vref_EXT大小有何影响

